
1 

GARDEN HILL HOTEL 
CRV d.o.o. za turizam, trgovinu i pružanje usluga putničkih agencija MB 3726207 OIB 62853273572 

  

 

 

 

Pojašnjenje dokumentacije br.1 

 
NAZIV NABAVE: 

Izvođenje radova na izgradnji poslovne zgrade-hotela 

Evidencijski broj nabave: 04 
 
PODACI O NARUČITELJU: 
CRV d.o.o. 

Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica 

OIB: 62853273572 
 
Naručitelj (NPO) prije isteka roka za podnošenje ponuda, daje odgovor na Zahtjev za pojašnjenjem 
Dokumentacije za nadmetanje. 
 
Dana 01.07.2016. godine naručitelj je zaprimio Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije kako slijedi: 
 
1) Uvidom u glavni projekt strojarskih instalacija za GARDEN HILL HOTEL i usporedbom priloženog 
troškovnika u excel formatu, koji su sastavni djelovi natječajne dokumentacije, ustanovljeno je da u 
ponudbenom troškovniku nedostaju poglavlja „Kotlovnica i toplinska stanica“ te „Postrojenje dizalice 
topline“. Molim Vas za pojašnjenje, koji je troškovnik mjerodavan. 
 
ODGOVOR NA ZAMOLBU ZA POJAŠNJENJEM DOKUMENTACIJE: 
 
Zainteresiranim gospodarskim subjektima se daje na uvid cjelokupan Glavni projekt kako bi dobili uvid u 
zahtjeve vezane za izvođenje radova, ali svi radovi iz projekta nisu predmet ovog nadmetanja. Svrha je dati 
zainteresiranim gospodarskim subjektima podatke o cjelokupnom zahvatu, ali projekt koji je stavljen na uvid 
ne obvezuje na njegovo izvođenje, već je to isključivo Troškovnik (Prilog 1) koji definira tehničke specifikacije 
predmeta nabave te količine predmeta nabave. 
 
Dana 04.07.2016. godine naručitelj je zaprimio Zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije kako slijedi: 
 
2) TROŠKOVNIK 1 GRUPA 3 ELEKTROINSTALACIJE: 
3.2.35. Dobava ugradnja i spajanje UPS uređaja 3000 kVA, 230 V, ručna besprekidna servisna by-pass 
preklopka, display-prikaz svih električkih veličina, olovna hermetički zatvorena akumulatorska baterija, bez 
održavanja. Zanima nas koja je točno snaga traženog UPS uređaja, pošto smatramo da je navedena snaga 
pogrešna. 
 
ODGOVOR NA ZAMOLBU ZA POJAŠNJENJEM DOKUMENTACIJE: 
 
Pogrešno je navedena specifikacija stavke 3.2.35, troškovnik 1, grupa 3 elektroinstalacije. Snaga UPS-a treba 
biti 3000 VA ili 3 kVA, a ne 3000 kVA kako je navedeno. Zbog navedenog će se izvršiti ispravak troškovnika i 
isti će biti objavljen na stranici: www.strukturnifondovi.hr. 
 



2 

GARDEN HILL HOTEL 
CRV d.o.o. za turizam, trgovinu i pružanje usluga putničkih agencija MB 3726207 OIB 62853273572 

  

 

 
3) TROŠKOVNIK 1 GRUPA 2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA-2.3. SANITARNI PREDMETI: 
Stavka 2.3.5. je nečitljiva, odnosno prikazani su samo simboli „ljestvica“, a pošto je troškovnik zaključan 
nismo u mogućnosti istu ispraviti. Molimo da istu ispravite. 
 
ODGOVOR NA ZAMOLBU ZA POJAŠNJENJEM DOKUMENTACIJE: 
Tekst naveden za stavku 2.3.5. unutar sanitarnih predmeta troškovnika vodovoda i odvodnje je slijedeći: 
„Dobava i montaža kade Aquaestil tip Plane s oblogom ili jednakovrijedno s: kromiranim odvodnim sifonom iz 
mesinga sa preljevom, miješalica za hladnu i toplu vodu sa ručnim tušem i držačem tuša, fiksna stijena od 
prozirne plastike dužine 80 cm s nosivim kromiranim okvirom, uključivo sav spojni, montažni i brtveni 
materijal, dim. 180x80x63 cm, komplet 18,00“ 
 
Uvidom u troškovnik za navedenu stavku utvrđeno je da nema odstupanja, ali je moguće da prikaz ćelija na 
računalima pojedinih gospodarskih subjekata dovodi do nečitljivost. Skrećemo pažnju na činjenicu da, iako je 
troškovnik zaključan za unos u ćelije gdje to nije predviđeno, gospodarski subjekti mogu mijenjati širinu 
redova i stupaca, pa u slučaju nečitljivosti molimo gospodarske subjekte da prilagode ćelije.  
 
 
 
Napomena: Radi se o manjoj ispravci te sukladno tome nije potrebno produženje roka za dostavu ponuda. 
 
 
Datum: 05.07.2016. 
 
 

Za Naručitelja: 
 
Stjepan Vrban, Direktor 


