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Europska unija 
Zajedno do fondova EU 

 

 
Dubrovnik, 16.12.2015. godine 

 
 
Naziv predmeta nabave: Izvođenje instalacija te isporuka i ugradnja dizala u okviru projekta izgradnje 
hotela Royal Blue 5* 
 
Evidencijski broj nabave: KK.03.2.1.04./2015/02 

 

 

ODGOVORI NA PITANJA PONUDITELJA 

 

 
Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje, poduzeće Importanne Resort d.d. objavljuje odgovore 
na pitanja ponuditelja koja su zaprimljena do 13.12.2015. tj. najkasnije tijekom osmog dana prije dana u 
kojem ističe rok za dostavu ponuda. 
 
 
Pitanje 1: 
 
Niže navodim nejasnoće vezane na troškovnik elektroinstalacija, te molim pojašnjenja: 
  
07 Prilog VI - Troškovnici_Grupa 1_ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 
  
Prilog VI - Troškovnik_Grupa 1_JAKA STRUJA 
  
Poglavlje 1.3. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD 
  
Stavka 
15.       Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV                        
            NHXHFE  3x2,5 mm² .Prosječno se polaže:                  
            -   3  m  kabela u cijevi HFX Ø 23 mm              
            -   4  m kabela na OG obujmice                        
            -   1  m  kabela u metalne cijevi  Ø 23 mm                   
            -   7  m  na perforirane kabelske trase              
Komplet sa izradom svih spojeva, HFX cijevima, sitnim montažnim i spojnim materijalom kom     1240 
  
Pitanje: u stavci je naveden sigurnosni kabel NHXHFE  3x2,5 mm² za napajanje, bez halogena, s 
poboljšanim svojstvima za slučaj vatre. U požaru ima svojstvo očuvanja izolacijske sposobnosti najmanje 
180 minuta (FE180 prema IEC 60331) i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta prema VDE/ DIN 4102 dio 12). U stavci troškovnika nije navedeno 
vrijeme očuvanja izolacijske sposobnosti i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta, molim pojašnjenje. 

  
Odgovor 1: 
 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati „N2HX 3x2,5 mm2“. 

 
 
  
Pitanje 2: 
 
Niže navodim nejasnoće vezane na troškovnik elektroinstalacija, te molim pojašnjenja: 
  
07 Prilog VI - Troškovnici_Grupa 1_ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 
  
Prilog VI - Troškovnik_Grupa 1_JAKA STRUJA 
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Poglavlje 1.3. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD 
 
Stavka  
16.       Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV                        
            NHXHFE  5x1,5 mm². Prosječno se polaže: 26 m                     
Komplet sa izradom svih spojeva, HFX cijevima, sitnim montažnim i spojnim materijalom kom     10 
  
Pitanje: u stavci je naveden sigurnosni kabel NHXHFE  5x1,5 mm² za napajanje, bez halogena, s 
poboljšanim svojstvima za slučaj vatre. U požaru ima svojstvo očuvanja izolacijske sposobnosti najmanje 
180 minuta (FE180 prema IEC 60331) i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta prema VDE/ DIN 4102 dio 12). U stavci troškovnika nije navedeno 
vrijeme očuvanja izolacijske sposobnosti i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta,  molim pojašnjenje. 
  
Odgovor 2: 
 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati „N2HX 5x1,5 mm2“. 
 
 
 
Pitanje 3: 
 
Niže navodim nejasnoće vezane na troškovnik elektroinstalacija, te molim pojašnjenja: 
  
07 Prilog VI - Troškovnici_Grupa 1_ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 
  
Prilog VI - Troškovnik_Grupa 1_JAKA STRUJA 
  
Poglavlje 1.3. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD 
  
Stavka 
 17.          Dobava i polaganje kabela tipa NHXHFE. Prosječno se po rasvjetnom mjestu polaže:                  
                - 2,6 m PPY 3x1,5 mm² u na OG obujmice                            
                - 5,3 m PPY 3x1,5 mm² na PK trasu                          
                - 1,2 m PPY 3x1,5 mm² u HFX cijevi Ø16 mm                       
                - 0,8 m PPY 4x1,5 mm² u HFX cijevi Ø16mm                        
                - 2,6 m PPY 5x1,5 mm² na PK trasu                          
                - 1,1 m PPY 5x1,5 mm² na OG obujmice                                
                Komplet sa spajanjem i cijevima            kom       1208 
  
Pitanje: u naslovu stavke je naveden sigurnosni kabel NHXHFE   za napajanje, bez halogena, s 
poboljšanim svojstvima za slučaj vatre. U požaru ima svojstvo očuvanja izolacijske sposobnosti najmanje 
180 minuta (FE180 prema IEC 60331) i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta prema VDE/ DIN 4102 dio 12).  
U daljnjem opisu stavke naveden je kabel PPY 3x1,5 mm2 koji nema navedene karakteristike kao kabel. 
U daljnjem opisu stavke naveden je kabel PPY 4x1,5 mm2 koji nema navedene karakteristike kao kabel. 
U daljnjem opisu stavke naveden je kabel PPY 5x1,5 mm2 koji nema navedene karakteristike kao kabel. 
   
U stavci troškovnika nije navedeno vrijeme očuvanja izolacijske sposobnosti i očuvanja funkcijske 
sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava (E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta, molim pojašnjenje. 

 
Odgovor 3: 

 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati „N2HX 3x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5 mm2“. 

 
 
 
 Pitanje 4: 

 
Niže navodim nejasnoće vezane na troškovnik elektroinstalacija, te molim pojašnjenja: 
  
07 Prilog VI - Troškovnici_Grupa 1_ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 
  
Prilog VI - Troškovnik_Grupa 1_JAKA STRUJA 
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Poglavlje 1.3. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD 

  
Stavka 
 18.          Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV                                  
                NHXHFE  3x1,5 mm² za rasvjetu soba. Prosječno se polaže: 6,5 m                           
Komplet sa izradom svih spojeva, HFX cijevima, sitnim montažnim i spojnim materijalom      kom       844 
  
Pitanje: u stavci je naveden sigurnosni kabel NHXHFE  3x1,5 mm² za napajanje, bez halogena, s 
poboljšanim svojstvima za slučaj vatre. U požaru ima svojstvo očuvanja izolacijske sposobnosti najmanje 
180 minuta (FE180 prema IEC 60331) i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta prema VDE/ DIN 4102 dio 12). U stavci troškovnika nije navedeno 
vrijeme očuvanja izolacijske sposobnosti i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta),  molim pojašnjenje. 
  
Odgovor 4: 
 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati „N2HX 3x1,5 mm2“. 
 
 
 

 Pitanje 5: 

 
Niže navodim nejasnoće vezane na troškovnik elektroinstalacija, te molim pojašnjenja: 
  
07 Prilog VI - Troškovnici_Grupa 1_ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 
  
Prilog VI - Troškovnik_Grupa 1_JAKA STRUJA 
  
Poglavlje 1.3. NISKONAPONSKI KABELSKI RAZVOD 

   
Stavka 
 19.          Dobava , doprema i polaganje KB 1 kV                                  
                NHXHFE  3x1,5 mm² za napajanje PPZ zaklopki. Prosječno se polaže: 36 m                        
Komplet sa izradom svih spojeva, HFX cijevima, sitnim montažnim i spojnim materijalom      kom       40 
  
Pitanje: u stavci je naveden sigurnosni kabel NHXHFE  3x1,5 mm² za napajanje, bez halogena, s 
poboljšanim svojstvima za slučaj vatre. U požaru ima svojstvo očuvanja izolacijske sposobnosti najmanje 
180 minuta (FE180 prema IEC 60331) i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta prema VDE/ DIN 4102 dio 12). U stavci troškovnika nije navedeno 
vrijeme očuvanja izolacijske sposobnosti i očuvanja funkcijske sposobnosti, tj. integriteta cijelog sustava 
(E30 - 30 minuta ili E90 - 90 minuta,  molim pojašnjenje. 

  
Odgovor 5: 

 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati „N2HX 3x1,5 mm2“. 

 
 
 
Pitanje 6: 

 
Mi smo zainteresirani za nadmetanje u natjecaju koji ste objavili za grupu 5. - Isporuka i ugradnja dizala. 
Pregledom troskovnika za dizala utvrdio sam da ne postoji detaljni troskovnik po stavkama, nego samo 
ukupna cijena. Mozete li molim Vas provjeriti da li je troskovnik koji dostavljam u prilogu ispravan? 
 
Odgovor 6: 
 
Dokument „Prilog VI – Troškovnik - Grupa 5 – DIZALA“ koji je objavljen kao sastavni dio 
dokumentacije za nadmetanje je ispravan, a detaljni opisi dizala koja su predmet nabave navedeni 
su u dokumentaciji „Prilog V - Tehnički opisi i nacrti - Grupa 5 - DIZALA“. 
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Pitanje 7: 
 
Pitanje vezano za tocku 4.3. Tehnicku i strucnu kvalificiranost – Popis ugovora. Navedeno je da moramo 
dostaviti najmanje jedan ugovor o isporuci i ugradnji istih ili sličnih dizala koja su predmet nabave za 
grupu 5, u ukupnoj (zbrojenoj) vrijednosti većoj ili jednakoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave za 
grupu za koju Ponuditelj dostavlja ponudu. Da li se misli da dostavimo bar jedan ugovor kojem je 
vrijednost izvedenih radova veca od 1.000.000,00 kuna ili da zbroj svih ugovora koje dostavimo mora biti 
veci od 1.000.000,00 kuna? 
 
Odgovor 7: 
 
Ovdje je riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati:  
 
„Ovim dokazom kvalificiranosti Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo 
postupak javnog nadmetanja (do dana objave Obavijesti o nadmetanju) i tijekom pet (5) godine 
koje prethode toj godini (2014., 2013., 2012., 2011. i 2010.) uredno izvršio najmanje jedan ugovor o 
izvođenju istih ili sličnih instalacija koje su predmet nabave za grupu 1, 2, 3 i 4, odnosno najmanje 
jedan ugovor o isporuci i ugradnji istih ili sličnih dizala koja su predmet nabave za grupu 5, u 
ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od iznosa procijenjene vrijednosti nabave za grupu za koju 
Ponuditelj dostavlja ponudu.“ 
 
 
 
Pitanje 8: 
 
Da li se umjesto bankovne garancije moze dostaviti nekoliko zaduznica u ukupnoj vrijednosti 50.000,00 
kuna?  
 
Odgovor 8: 
 
Zahtijevano jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije. 
 
 
 
Pitanje 9: 
 
Molim provjeru kod investitora/projektanta, jer ponuđač opreme kaže da se takvi tehnički uvjeti ne mogu 
zadovoljiti. 
 
Prosljeđujem stavku iz strojarskog troškovnika: 
 
A. ENERGETSKI DIO 
STAVKA 6. 
 
Pločasti izmjenjivač topline proizvod kao ALFA LAVAL ( ili odgovarajući jednakovrijedni tip drugog 
proizvođača ) U IZVEDBI OD TITANA  
tj. otpornim na morsku vodu                  
podaci za zimu:                         
Q=387 [kW] :Primar:  tw=12/7,0; q=90 m3/h ; p=16 kPa / sekundar q=42,2 m3/h; tw=6/12°C ; p=28 
kPa              
podaci za ljeto:              
Q=464 [kW] :Primar:  tw=20/26; q=90 m3/h ; p=15 kPa / sekundar q=55,5 m3/h; tw=46/40°C ; p=32 
kPa             
Uključivo sav spojni i potrošni materijal potreban za montažu i spajanje na instalaciju           komplet 2,00 
 
Odgovor 9: 
 
U ovoj stavci riječ je o pogrešci u pisanju i trebalo je pisati: 
 
Pločasti izmjenjivač topline proizvod kao ALFA LAVAL (ili jednakovrijedno) U IZVEDBI OD TITANA  

tj. otpornim na morsku vodu   

podaci za zimu:   

Q=387 [kW] :Primar:  tw=13/7, °C ; q=90 m3/h ; p=16 kPa / sekundar q=42,2 m3/h; tw=6/12°C ; p=28 

kPa   

podaci za ljeto:   
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Q=464 [kW] :Primar:  tw=20/26; q=90 m3/h ; p=15 kPa / sekundar q=55,5 m3/h; tw=46/40°C ; p=32 

kPa   

Uključivo sav spojni i potrošni materijal potreban za montažu i spajanje na instalaciju  

komplet 2,00 

 

 
 
 
Tomislav Hećimović  
Kontakt osoba za komunikaciju sa Ponuditeljima 

 
 


