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NAPOMENE:
¢ tehnicki podaci o uredajima i dimenzije cijevi su u crtezima SHEMA ENERGETIKE i SHEMA VRV SUSTAVA

/ pyoRANA

} L N A = ¢ ventilacioni kanali od pocin€anog lima sukladno tablici 8 Pravilnika, trebaju biti klase C, izlolacija klase C ili
7% /Al;%;%?lv 7 h : L Y - \ D, a obloga klase B ili D, te ukoliko je omjer stranica 1:2,5 imaju razdjelni lim
Y SHOBNIK AN / A i = e na granicama poZarnih sektora ugradene su protupoZarne zaklopke, dimenzija koja odgovaraju dimenzijama
a / / [ . 4 Ve | Y @ — ) ventilacionog kanala, spojene na centralni sustav vatrodojave
Ny, f‘l+.o,oo:+2p§g@JBIST/E\ﬂ / AN ‘ = N e ukoliko protupozarnu zaklopku nije moguce ugraditi na granici izmedu dva pozarna sektora, onda se preostali
e 747N ' N S 7N i dio kanala od zaklopke do drugog poZarnog sektora dodatno oblaZe izolacijom otpornom na poZar 90 minuta
~N L) me \,/L /g T ¢ dijelovi kanala koji prolaze kroz viSe pozarnih sektora, a nemaju ugradenu protupoZarnu zaklopku, oblaZu se
. izolacijom otpornom na pozar 90 minuta u cijeloj duljini
\ T e sve odsisne vertikale iz kupaonica uz sobe i spremista su od spiro cijevi, promjera prikazanih u nacrtu krova,
A te se u sve ugraduju protupozarne zaklopke, i to na mjestu neposredno prije prodora kroz strop prizemlja,
1.kata i 2.kata uz izoliranja kanala izolacijom otpornom na pozar 90 minuta do mjesta prodora u etazu iznad
o prestrujne reSetke u vratima koja su na granici pozarnih sektora moraju biti u protupozarnoj izvedbi
\ LAMELA ¢ horizontalni razvod ventilacionih kanala smjesten je u prostor spustenog stropa
5 e za svu opremu ventilacije, ugradenu u prostor spustenog stropa, u spustenom stropu ugraduju se revizioni
\ otvori, za potrebe reguliranja i odrzavanja iste, u dimenzijama i pozicijama prema preporuci proizvodaca
‘ ¢ svi ventilacioni kanali su toplinski izolirani
‘ “‘:“ prostorija t, t, DAIKIN resetke uz kanalske jedinice VRV ventilacioni kanali - dobava ventilacioni kanali - odsis ventilator o reSetke i distributeri za dobavu i odsis zraka ugraduju seu spuéteni strop, te svi imaju u ventilacioni kanal
‘}‘ oznaka naziv prostorije | °C  °C VRV sustav unutarnja jedinica tip kom dobava kom odsis kom distributer / reSetka kom distributer / reSetka kom |sustav| MAICO kom ugradene regulatore protoka zraka, tip VFL ili EN
\ 1““ g.gl ; ioba } ;21 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1 X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1  MADEL 600x600 1 e sovae 1 o sve redetke U gradevini za dobavu i odsis zraka su u boji po izboru arhitekta
| o 0021 aapaonies 22 26 LAVELA1 (PR+1KAT)  FXDQ25A canalcka 1 XGrillo-Basio.DGE25X225BINS 1 MADEL 600x600 1 6 e izmedu prostorija, u ventilacione kanale, ugradeni su meduprostorni prigusiva&i buke, veli&ine prema kanalu
' 0022 kupaonica 24 ' ER60VZC 1 e prostorije koje se ventiliraju imaju pri dnu vrata, a prostorije bez prozora koje se ne ventiliraju imaju pri dnu i
i F, 0.031 soba 22 26 LAVELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1  MADEL 600x600 1 vrhu vrata, ugradenu reSetku za dobavu zraka, dimenzija prema projektu odabira stolarije
ALIEEE’/I\TSIC 0.032  kupaonica 24 ER60VZC 1 e cjevovodi za grijace i hladnjake klima komora su od bakrenih cijevi u toplinskoj izolaciji s parnom branom
B‘ARA | 0041 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1NVS 1 MADEL 600x600 1 e kondenzat sa DX izmjenjivaca voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E
1446 , — 012 0042 kupaonica 24 , A ER60VZC 1 e kondenzat sa unutanjih jedinica VRV sustava voditi do najblize fekalne odvodnje preko sifona HL138.2E, koji
OBR8T5 ~ - gﬁ%‘?‘;ﬁ/ | . ggg; Ess:onica ii 26 LAVELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1NS 1 MADEL 600x600 1 oo se ugraduje na pozicijama s moguénodcu pristupa kroz revizione otvore ili usisne redetke
e YA AP | e 0061 soba 22 26 LAVELA1(PR+1KAT)  FXDQ25A kanalska 1 XGrille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 6005600 1 unutalr_ue !ec:(ln.l.c_e VR\: Suétg_va llj sl(?bamgl(l I:oanCIma soba upravljane su preko centralnog sustava
|\ 0.062  kupaonica 24 ER60VZC 1 - upravijanja Koji je sastavni dio elekiroprojketa
‘ 0.071 soba 22 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXDQ25A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600x600 1 e svi prostori koji se griju elektricnim podnim grijanjem obuhvaceni su elektroprojektom
e ‘ | “ 0.072  kupaonica 24 ER60VZC 1
N\ / ‘ L0200, 0081 soba 22 26 LAVELA1(PR+1KAT)  FXDQ25A kanalska 1 X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600600 1 KAZALO
SPF:EM N\ | 0.082  kupaonica 24 . _ ER60VZC 1 [ < ——— ventilacioni kanali za svjeZi zrak - klimakomora
) 171 N \ | | g.gg; ioba ' ii 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1NS 1 MADEL 600x600 1 oo Qi EEM ventilacioni kanali za dobavni zrak - klimakomora
S = - | - |\ _ i : . upaonica ) ©4D 6 ’ o . L i
- B . jzolacija dtporna napozar U minuta : 0.101 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1KAT)  FXDQ32A kanalska 1  XGrille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600600 1 NG’ ~_ 85 vent!:ac!on! I;ana:! za O?SISan.ZFaII(( l?(lll_malliomora
N - N 1800.00 || jzolira se prostor oko Kima komore 0.102  kupaonica 24 ER60VZC 1 J;OI?S\. m2 / ventractoni xanail za ofpadn zrax - ximakomora
N | ~oji Cini- zsebni poZami sekior 4 0.111 soba 22 26 LAVELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1 X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1  MADEL 600x600 1 ker.pl. vent!lac!on! kanal! za OtPe_‘dm zrak_- kq.hmja
- -l— ~ na izolaciji predvidjeti protupoZarna revizone otvore 4 ventilacioni kanali za odsisnu ventilaciju
N 3 \ velitine prema preporuci proizvodjata uredjaja 0112 kupaonica 24 ERGOVZC 1 .
/ : P 0.121  soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600x600 1 — cjevovod kondenzata
z ' 5odstEha Komora KS7 80 pripadajucim 0.122  kupaonica 24 ER60VZC 1 BALKON cjevovod vrashladne radne tvari - polaz i povrat
ventilacionim |kanalima ugraditi ce se 0.131 soba 22 26 LAMELAS (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1NS 1 MADEL 600x600 1 1.7 PPZ - protupoZarna zaklopka
\ u prostoru spustenog stropa S.17 1 S.22, 0.132  kupaonica 24 ER60VZC 1 m* RO - revizioni otvor u spustenom stropu
- pa su prikjucei z0 svieZi i otpani zrok 0.141 soba 22 26 LAMELAS (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600x600 1 ﬁ@l}ﬂg KSx - sustav klima komore x
e u prostoru 0.3/, koji je iznad stubista S.25 0.142  kupaonica 24 ER60VZC 1 S Vx - ventilator x
450.00 | 0.151 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1NVS 1 MADEL 600x600 1 ru&ni regulator protoka zraka JZ-S
0.152  kupaonica 24 ER60VZC 1 V/ - :
0.161 soba 22 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXDQ32A kanalska 1  X-Grille-Basic-DG/825X225/B1VS 1 MADEL 600x600 1 BALKON =] - elektromotorni regulator protoka zraka ON/OFF
. N n 0162 kupaonica 24 ERGOVZC 1 f'gfmz < [/I\] - regulator protoka zraka VFL ili EN
BALKON ) \ e 0.21 spremiste - Delon G .
17 D / KLIMA KOMORE b 022  spremiste - 078 - pretlagna zaklopka (nepovratna)
m2 e ——— N 023  spremiste - - filtar zraka
. i 4 0.24 ist - L
ke0.pb oznaka  prostor model tip dobava (m3/h) powrat(m3/h) DxSxV(mm) masa(kg) el.snaga (kW) // ‘ ?‘;%3238 o zz:z:z; N m - prigusivad buke
KS6  dvorana MENERGA FC 06 2240 2240 2362x2383x507 510 1,33/1,33 ‘ : - | Blvor za odmlavanje 026  spremiste 15 26 RXS25L FTXS25K zidna 1 BALKON
KS7 recepcia MENERGA FC 04 1800 1800 2362x2383x507 510 1 40/1.40 y L ' | lstubista i izlaz 027  hodnik 15 26 LAMELA1 (PR+1.KAT)  FXSQ25A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 AWG500x200 1 1-72 ﬂ
e / | = ‘ 028  hodnik m aD ,
T / \ |\ T _V3—WACO DRD 27 FO! . ) ke0.pb Datum: Travanj 2016.
| [Va-wico - 029 subise § BUILD DESIGN  doo. - —
PRIGUSIVACI BUKE TROX % na prigusivatu SD 22, te.i 0.30  ulaza terasa - OIB: 86154495995 A PROJEKTIRANJE | USLUGE Eig}lenlifanf: Antun Pokovi, dipling.arh.
nepovratnoj zaklopk] 031  dvorana 20 26 RESTORAN FXFQ80A kazeta 6 VSD35-2-DS-M/1500x138x55/B00/P1/RAL9010 14 VSD35-2-DS-M/1500x138x55/B00/P1/RAL9010 14  KS6 Nik l. Tavelita 3. 21312 Podst Tel/fax: 021/738-217  E-mail: deni@builddesian h broektont] Do Poovt dolmerre
klima komora kanal za zrak prigusiva& buke “ | ventlaciont kanal od venlatora V3 I 032  hodnik 20 IK0le Tavelica 15, odsfrana  1el/Tax: N -mail: deni@builddesign.hr ) ' PoVIE, CIpLIng-StTa).
KS6 sviez XSA300-300-1-PF 600x250x1500 ‘ do prodora u podu obloziti izolacijom | | 0.7 0.33  stubiste - INVESTITOR: CRADEVINA. Suradnik: | Darko Burilovié mag.ing.grad.
v VANJSKE JEDINICE VRV SUSTAVA ZA GRIJANJE /HLADENJE ‘ ‘ otpornom na pozar 90 minuta \ (. 0.34  za¢niprostor |20 26 SUTEREN FXZQ40A kazeta 1 . '
otpadni XSA300-300-1-PF 600x250x1500 oznaka nazv VRV sustava vanjska jedinica PS |MCA (A) | WxHxD (mm) | kg 0.35  zracni prostor BALK?? HOTEL OSMINE d.o.0 HOTDEé_GgingEA] ﬁi%%,\é%&RDUNﬁEA[JA'
) \ o 0.36  zragni prostor VD-H-425 4  AT-DG/1025x225 2 Ks7 : -0.0.
dobawni XSA300-200-1-PF 500x400x1500 - VRV-A14 SUTEREN RXYCQBA _ 400V3Nph 110  635x1680x765 159 | Y || 037  zatni prostor v & m? Grgurici 100 Eest. zqr. 262, 276, 271, 278,
povratni XSA300-200-1-PF 500x400x1000 mini VRV STUBISTE TUNELA RXYSQ5TVI ~ 230V1ph 29,1  900x1345x320 105| | 3 KSAZM S&%i ROGAMY | 0.38  zra&ni prostor keo.ph ; 20232 Slano Eest.zem. 1115/2, 1117/1, 1M7/2, 121/2 k.o. SLANO
— | 298/ \epronoon RN\ == ‘ 039  hodnik 15 26 LAMELAS5 (PR+1.KAT)  FXSQ20A kanalska 1 ADQ-1-A-673x364-M1-P1/RAL9010 1 AWG500x200 1 N
KS7 svjeZ XSA300-200-1-PF/500X250X1500 | \ ) : - ' BALKON 2 =
K ) \ N Aas gz 040  spremiste - 17/ ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:| |[SADRZAJ: ZGRADA A
otpadni XSA300-200-1-PF/500X250X1500 \ VANJSKE JEDINICE VRV SUSTAVA ZA GRIJACE/HLADNJAKE KLIMA KOMORA 041  stubiste - !/ . 70P : 04/15 PROJEKT GRIJANJA HLADENJA TD-S_17-2016
dobawii  XSA300-200-1-PF/500X250X1500 omaka / komora | vanjska jedinica napon prikljucak (W) | Dx&xV(mm) | kg | TWPOUEKE e W 7 e 042  spremiste |15 26 RXS25L FTXS25K Adna 1 oo VENTILACIJE | PLINSKE INSTALACIE | [PROJEKT:
. — ‘L: ~ugradjuju na vrhu stubidta tunela i ng 0.43 Spremlsm - \ \ FAZA PROJEKTA: TLOCRT PRIZEMLJA MJER“_O CRT BR .
B povratni XSA300-200-1-PF/500X250X1500 ~ DXKS7 ERQ200AW1 3/N/PE 400V 50Hz 5,22 930x765x1680 187 ‘ ‘ u stubista tunela, ispred ulaza u fiftove 0.44 stubiste - 7 ~ . . N
| 7 GLAVNI PROJEKT 1:100 A.02
| \ /




