
TLOCRT 
- ELEKTRO NAPAJANJE RASHLADNIKA

GRAĐEVINA: BR. PROJEKTA:

LIST BR.:

MJERILO:

DATUM:

SURADNICI:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

JOSIP PERČIĆ, dipl.ing.el.

GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD

dioničko društvo
za projektiranje, konzalting i inženjering,

NAZIV PROJEKTA /  PROJEKTNI DIO ZAHVATA /
STRUKOVNA ODREDNICA:

PROJEKTANT:

GPZ

INVESTITOR:

NAZIV NACRTNE 
DOKUMENTACIJE:

BRANKO BOROVIĆ, teh.

3

1:100

(postojeći)
GRP

razvodno-priključni ormar
poziciju provjeriti prema

IP uređaju

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT -GLAVNI PROJEKT

JGL, d.d.

ZAMJENA RASHLADNIKA VODE STERILNIH OTOPINA 1

01. 2018.

337/17E

JGL-2018-01

Svilno 20, 51 000 Rijeka

POSTOJEĆI KABEL - TRASA

(PRIBLIŽNA POZICIJA)

"B"

postojeći kabel ( približna pozicija )
PP00-4x70mm2 + PPOO-Y 1x35mm2

usmjeriti na rashladnik RU-1 - na elektroormar

nova trasa na RO-1

(2)

 ( ostaje neiskorišten )
PP00-4x25mm2 + PPOO-Y 1x35mm2

FD-0
komunikacijski ormar

(postojeći)

F/UTP-CAT6
na KO-FD1

2F/UTP-CAT6
sa RP-PTV

RPO


